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Energy Audit is an act of checking and testing energy used in an activity to obtain energy 
usage data, as input and advice in the form of corrective actions with the aim of achieving 
energy use efficiently, where as much as possible the same output can be obtained by using 
more energy little, or by reducing consumption and activities that use energy. PLTU unit 5 
PT. PJB Muara Karang which has been operating for approximately 35 years has 
experienced a significant gap performance towards commissioning (new and clean 
condition) so that an identification effort is needed to narrow the gap performance. 
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ABSTRAK  
Audit Energi adalah tindakan pemeriksaan dan pengujian terhadap energi yang digunakan 
dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan data pemakaian energi, sebagai bahan masukan 
dan saran berupa tindakan perbaikan dengan tujuan agar dapat dicapainya penggunaan 
energi secara efisien, dimana semaksimal mungkin output yang sama dapat diperoleh 
dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun   dengan   mengurangi   konsumsi   dan   
kegiatan   yang   menggunakan   energi.   PLTU unit 5 PT. PJB Muara Karang yang telah 
beroperasi selama kurang lebih 35 tahun mengalami gap performance yang cukup 
signifikan terhadap commissioning (new and clean condition) sehingga diperlukan suatu 
upaya identifikasi untuk mempersempit gap performance tersebut.  
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1. PENDAHULUAN  
Audit energi dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengevaluasi kebutuhan 
energi dan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsumsi energi pada suatu 
bangunan, pabrik, proses, atau kegiatan [1]. Audit energi terdiri dari rincian dan evaluasi 
bagaimana semua fasilitas menggunakan energi, dan apakah penggunaan energi tersebut 
mengeluarkan biaya. Kemudian pada akhirnya memberikan solusi agar sebuah sistem 
dapat melakukan konsumsi energi lebih efektif dan menghemat penggunaan biaya. 
Pusat Pembangkit listrik Muarakarang merupakan salah satu industri pembangkitan 
listrik di Indonesia yang terdiri dari Unit PLTU dengan kapasitas terpasang 200 MW, dan 
telah beroperasi penuh sejak 1981. Pengujian awal untuk mengidentifikasi efisiensi dari 
masing- masing entitas unit sebagai data awal (new and clean condition) dari performance 
unit telah dilakukan pada awal pengoperasian, dan seiring dengan banyaknya frekuaensi 
gangguan yang terjadi pada masing-masing unit sehingga diperlukan upaya identifikasi 
untuk mengetahui seberapa besar penyusutan energi yang terjadi sejak awal 
pengoperasian dan peluang penghematan energi serta perbaikan yang dapat 
diimplementasikan untuk mendekati keadaan awal yaitu new and clean. PT PJB Unit 
Pembangkitan Muara Karang merupakan salah satu unit pembangkitan dari PT PJB yang 
berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Mengelola asset pembangkit dengan kapasitas sebesar 
1.614 MW yang terdiri dari PLTU 2 x 200 MW, PLTG 3 x 107 MW, PLTG 2 x 250 MW, 
STG 1 x 185 MW serta STG 3 x 70 MW. 
Adapun tujuan dari pelaksanaan audit energi antara lain adalah: (1) mencegah 
pemborosan tanpa mengurangi keandalan pembangkit, (2) Memberikan masukan kepada 
manajer energi tentang peluang peluang penghematan energy yang dapat dilakukan pada 
masing-masing unit PLTU Muarakarang, (3) untuk mengetahui kinerja pemanfaatan energi 
dan faktor yang mempengaruhinya, (4)untuk mengetahui potensi penghematan dan 
kelayakan energi, (5) untuk membuat rekomendasi perbaikan kirja industry, (6) Identifikasi 
awal untuk improvement Operasi dan Pemeliharaan, (7) Identifikasi awal dan perbaikan 
untuk alat ukur / instrumen yang rusak. Sedangkan manfaat audit energi sendiri adalah: (1) 
saving in money, (2) Environmental protection, dan (3) Sustainable development. 
 
2.   METODE/PERANCANGAN PENELITIAN 
2.1.  Audit Energi  
Audit Energi adalah salah satu klausul dalam ISO 50001 tentang manajemen energi. 
Audit energi dapat membantu menejer energi dalam menentukan kebijakan untuk 
mengidentifikasi rugi-rugi (losses) energi, menghitung atau mengukur jumlah rugi-rugi 
energi, dan mencari peluang penghematan energi untuk menurunkan pemakaian sendiri 
dari suatu unit pembangkit. Teknik Audit Energi mengevaluasi efisiensi seluruh proses 
peralatan/sistem yang memerlukan energi. Orang yang melakukan Audit energy di sebut 
auditor energi. Auditor energi memulai audit dengan megumpulkan dan mengukur 
penggunaan energi dari meteran yang digunakan, menemukan semua sumber energi 
menuju suatu fasilitas. Kemudian auditor mengidentifikasi aliran energi setiap peralatan 
pengguna energi, mengukur aliran energi tersebut ke dalam fungsi diskret, mengevaluasi 
efisiensi setiap fungsi tersebut, dan mengidentifikasi kesempatan penghematan energi dan 
biaya. Parameter yang digunakan untuk menentukan keberhasilan audit energi pada motor 
4.16 kV adalah sebagai berikut: 
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1) Nett plant Heat Rate (NPHR) = Jumlah panas untuk 1 KWH 
 
NPHR =
∑ 𝑘𝐶𝑎𝑙 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑎𝑟
∑ 𝑘𝑊ℎ×𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖×𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘×𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜
              (1) 
2) Auxiliary Power = persen pemakaian sendiri (PS) 
PS =
𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
 × 100%         (2) 
      
2.2. Metode Penelitian   
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam audit energi yaitu: (1) Survey 
kondisi, (2) membuat mandat audit, (3) Menentukan Lingkup audit, (4) Menganalisa 
konsumsi dan biaya energi, (5) Membandingkan kinerja energi, (6) Membuat profil 
penggunaan energi, (7) Membuat daftar penggunaan energi, (8) Mengidentifikasi energi 
management opportunities/ EMOs, (9) Assess manfaat dan penghematan, (10) Membuat 
laporan tindakan yang harus dilakukan. Berikut ini gambar denah PT. PJB UP Muara 
Karang dan tipe pembangkit Muara Kawang adalah sebagai berikut. 
 
 
Gambar 1. Denah PT. PJB UP Muara Karang 
 
Tabel 1.  Spesifikasi Tipe Pembangkit Muara Karang 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
PLTU Muarakarang Unit 45 mempunyai kapasitas total terpasang 400 MW yang 
terdiri dari 2 unit steam turbine generator dengan kapasitas masing-masing 200 MW yang 
bekerja pada tegangan 20 kV. Output dari masing-masing generator menuju GI 150 KV 
melalui Main Auxiliary Transformer. Sebagian output generator diperuntukkan melayani 
kebutuhan didalam pembangkit melalui Main auxiliary transformer (MAT).Berikut ini 















Gambar 2. Sistem Kelistrikan single line PLTU 5 MRR 
 
Pada system kelistrikan, audit energy difokuskan pada penggunaan sendiri energy 
listrik motor-motor 6.3 kV khususnya pada PLTU Muarakarang Unit 5. Metode 
pengumpulan data dengan melakukan pencatatan daya (kwh) secara manual pada display 
relay yang berada di DCS. Kemudian data hasil pencatatan akan dibandingkan dengan nilai 
baselinenya. Saat pengambilan data, kondisi unit 5 dengan beban 100 MW dan 150 MW. 




Gambar 3. Distribusi beban Switchgear PLTU Unit 5 MKR 
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Adapun hasil pencatatan daya (kwh) pada motor-motor unit 5 yang sedang 
beroperasi dan pareto motor dengan konsumsi energi pada beban 100MW dapat dilihat 
pada tabel berikut.  
 




Gambar 4. Konsumsi energi listrik motor unit 5 beben 100 MW 
 
Sedangkan untuk konsimsi energi listrik motor unit 5 beban 150 MW adalah sebagai 
berikut. 
 
Tabel 3. Konsumsi energi listrik motor unit 5 150 MW 
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Gambar 5. Konsumsi energi listrik motor unit 5 beben 150 MW 
 
Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 beban untuk komsumsi energy Lighting dan 
power panel pada malam hari naik sebesar 2 % dibanding pada siang hari yaitu 
sebesar 166.126,5 kw pada siang hari sebesar 108.989,9 kw. 
 
 
Gambar 6. Power Gap motor unit 5 beban 100 MW 
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Gambar 7. Power Gap motor unit 5 beban 150 MW 
 
Sedangkan Deviasi antara pemakaian energy listrik actual pada setiap motor dengan 
nilai baselinenya dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4. Deviasi konsumsi energy listrik motor dengan base Line unit 5  beban 100 MW 
 
 
Tabel 5. Deviasi konsumsi energy listrik motor dengan base Line unit 5  beban 150 MW 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN   
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Total pemakaian energy listrik pada unit 5 
mengalami peningkatan dibandingkan baseline sebesar 560,05 kwh atau 9,9 % pada beban 
100 MW dan 392.36 kwh atau 5.6% pada beban 150 MW. (2) Motor – motor yang 
mengalami peningkatan signifikan antara lain motor FDF A, FDF B, BFP A, dan BFP 5B 
serta Condensate Pump. (3) Terjadi penurunan pemakaian energy listrik pada CWP 8 
sebesar 54.9 kwh atau -7% dan CWP 9 sebesar 63,2 kwh atau -8,03 %, dikarenakan 
mengalami kenaikan tidal level pasang air laut pada suction pompa di water intake, 
sehingga total head pompa mengalami kenaikan dan menurunkan daya motor CWP.  
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